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PROTOTYPE ALAT MONITORING STANDAR KUALITAS
AIR PADA IKAN HIAS (KOI) DENGAN TELEGRAM

Agung Kridoyono', Jendro Putro Sentanu Pirngadi?

Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya

Abstract

Koi fish is one of the fish that has a high selling value and the selling value is determined based
on the shape and quality of the color. Aspects that affect color include the level of water quality. Many
Koi fish are kept in aquariums or open ponds because of that many obstacles experienced by
ormamental fish keepers. Therefore, the purpose of this research is to seek a tool for monitoring water
conditions, using 10T as one of the profitable media because it displays data connected to the internet.
Using a Ph meter sensor as a Ph level reader, a DS18B20 temperature sensor as a water temperature
reader and a Turbidity sensor as a sensor for reading turbidity in water using an Arduino Nano
microcontroller to process the data responded to by these sensors. The data that has been obtained
from the sensor will be processed by the Arduino Nano and forwarded through the NodeMCU as a
network support medium to be sent to the user (telegram). Telegram can access sensor data manually
by sending certain text messages that have been entered into the program.

Keywords: Arduino Nano, Node MCU ESP8266, Telegram, KOI Fish

Absirak

Ikan Koi merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai jual tinggi dan nilai jual itu ditentukan
berdasarkan bentuk dan kualitas warnanya. Aspek yang mempengaruhi wama antara lain adalah
tingkat kualitas air. Ikan Koi banyak dipelihara pada akuarium atau kolam terbuka karena itu banyak
kendala yang dialami para pemelihara ikan hias. Karena itu tujuan dar penelitian ini adalah
mengusahakan sebuah alat untuk monitoring kondisi air, dengan menggunakan IoT sebagai salah satu
media yang menguntungkan karena menampilkan data yang terkoneksi dengan internet. Menggunakan
sensor Ph meter sebagai pembaca kadar Ph, sensor suhu DSI8B20 sebagai pembaca suhu air dan
sensor Turbidity sebagai sensor pembaca kadar keruh pada air menggunakan mikrokontroler Arduino
Nano untuk mengolah data yang direspon oleh sensor — sensor tersebut. Data yang telah didapat dari
sensor akan diolah oleh Arduino Nano dan diteruskan melalui NodeMCU sebagai media penunjang
jaringan untuk dikirimkan ke user (telegram). Telegram dapat mengakses data sensor secara manual
dengan cara mengirim pesan text tertentu yang telah dimasukan kedalam program.

Kata Kunci : Arduino Nano, NodeMCU ESP8266, Telegram, Ikan KOI




1. PENDAHULUAN
Pada Saat ini, kebanyakan orang
memiliki hobi memilihara hewan salah satu
jenis hewan yang sering dipelihara yaitu lkan
Koi. lkan Koi dipelihara dalam
akuarium/kolam yang biasa menggunakan
dinding tembok/kaca. Agar ikan koi tumbuh
dengan baik dan sehat, yang harus
diperhatikan adalah menjaga kualitas air
pada akuarium ataupun kolam. Salah satu
faktor yang menyebabkan air cepat berubah
menjadi kotor, yaitu sisa dari makanan yang
larut dalam air dan membuat kondisi air itu
berubah. Selain itu juga hasil dari ekskresi
ikan itu sendiri. Air akuarium ataupun kolam
harus dalam kondisi yang bagus agar
pertumbuhan dan perkembangan ikan
menjadi optimal. Karena itu pemantauan
kondisi air menjadi salah satu hal yang
penting dalam memelihara ikan hias koi.
lkan Koi (Cyprinus carpio) merupakan
salah satu komoditas ikan hias air tawar
yang memiliki harga relative mahal.
Sehingga lkan Koi (Cyprinus carpio)
menjadi salah satu ikan hias memiliki tingkat
pemeliharaan yang harus terkontrol/
terpantau. Salah satu kendala yang
berpengaruh besar pada pemeliharaan ikan
koi adalah air, hal tersebut dapat/diperlukan
perhatian yang eksira mulai tingkat
kekeruhan, suhu dan kadar ph dalam air.
Dari uraian di atas, dikembangkan
Alat untuk memudahkan Monitoring data
standar air yang cocok untuk pemeliharaan
ikan koi. Baik pada akuarium maupun Kolam

dengan menggunakan Arduino Nano
sebagai mikrokontroler dan NodeMcu
ESP8266 sebagai Peneriman Jaringan

Internet, Turbidity Sensor SEN0189, Sensor
Water Temperature DS18B20, PH meter
SKU SENO0161 sebagai sensor pendeteksi
kualitas keasaman, suhu, kekeruhan.
Penampilan data melalui yang telah diambil
oleh sensor akan di tampilkan melalui media
bot Telegram. [1]

Penelitian ini akan membahas tentang
perancangan Prototype alat monitoring

standar kualitas air pada ikan hias (Koi)
dengan Telegram.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Arduino Nano

Arduino Nano adalah papan kecil,
lengkap, dan ramah papan tempat
memotong roti berdasarkan ATmega328
(Arduino Nano 3.x). Ini memiliki fungsi yang

kurang lebih sama dengan Arduino
Duemilanove, tetapi dalam paket yang
berbeda.
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Gambar 1 Arduino Nano

2.2. NodeMcu ESP8266
NodeMCU adalah sebuah platform loT
yang bersifat opensource. Terdiri dari
perangkat keras berupa System On Chip
dari ESP8266 buatan. Espressif System,
juga firmware yang digunakan bahasa

pemrograman scripting Lua.
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Gambar 2 NodeMcu ESP8266

2.3. Turbidity Sensor SEN0189
Sensor kekeruhan arduino gravitasi
mendeteksi kualitas air dengan mengukur
tingkat kekeruhan, atau opaqueness. Ini
menggunakan cahaya untuk mendeteksi

partikel tersuspensi dalam air dengan
mengukur transmisi cahaya dan tingkat
hamburan yang berubah dengan jumlah total
padatan tersuspensi (TSS) dalam air.
Dengan  meningkatnya TTS, tingkat
kekeruhan cairan meningkat.




Gambar 3 Turbidity Sensor SEN0189
Sensor kekeruhan digunakan untuk
mengukur kualitas air di sungai, pengukuran
air limbah dan kolam air tak mengalir,

instrumentasi kontrol untuk kolam
pengendapan, penelitian transportasi
sedimen dan pengukuran l|aboratorium.

Sensor cair ini menyediakan mode keluaran
sinyal analog dan digital. Ambang dapat
disesuaikan saat dalam mode sinyal digital.
2.4. pH meter SKU SEN0161

pH meter analog, yang dirancang
khusus untuk pengontrol Arduino dan
memiliki koneksi dan fitur bawaan yang
sederhana, nyaman dan praktis. Ini memiliki
LED yang berfungsi sebagai Indikator Daya
konektor BNC dan antarmuka sensor PH
20. Untuk menggunakannya, cukup
sambungkan sensor pH dengan konektor
BNC, dan colokkan antarmuka PH2.0 ke port
input analog dari pengontrol Arduino apa
pun.
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Gambar 4 Ph meter SKU SEN0161

Elemen sensor pengukur pH terdapat
di tengah-tengah, dilingkupi oleh larutan
perak-perak klorida 12 (Ag-AgCl). Bagian
bawah dari elemen sensor ini berhubungan
dengan membran gelas dan berisi larutan
perak - perak klorida. Secara alami,
impedansi keluaran elekiroda gelas sangat
besar (karena proses kimia yang terjadi

pada permukaan elektroda), besarnya
antara 50-500 MQ sehingga pada alat
pengukur diperlukan impedansi masukan
yang sangat besar (Coughlin, 1994) [5].
2.5. Water Temperature DS18B20

Sensor ini adalah versi tahan air dari
sensor Suhu Air DS18B20. Berguna ketika
Anda perlu mengukur sesuatu yang jauh
atau dalam kondisi basah. Sementara
sensornya bagus hingga 125°C, kabelnya
dilapisi PVC jadi kami sarankan untuk
menjaganya di bawah 100°C. Karena mereka
digital, Anda tidak mendapatkan penurunan
sinyal bahkan dalam jarak jauh! DS18B20
menyediakan pembacaan suhu 9 hingga 12-
bit (dapat dikonfigurasi) melalui antarmuka
1-Wire, sehingga hanya satu kabel (dan
ground) yang periu dihubungkan dari
mikroprosesor pusat. Dapat digunakan
dengan sistem 3.0-5.5V.

Gambar 5 Sensor Water Temperature

DS18B20
Karena setiap DS18B20 berisi nomor

seri silikon yang unik, beberapa DS18B20
dapat ada pada bus 1-Wire yang sama. Hal

ini  memungkinkan untuk menempatkan
sensor suhu di banyak tempat yang
berbeda. Aplikasi dimana fitur ini berguna
termasuk  kontrol  lingkungan HVAC,
penginderaan suhu di dalam gedung,
peralatan atau mesin, dan pemantauan dan
kontrol proses [6].
2.6. Pengertian Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi
layanan pengirim pesan instan multiplat
form berbasis awan yang bersifat gratis dan
nirlaba Klien Telegram tersedia untuk
perangkat telepon seluler (Android, iOS,




Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem
perangkat komputer (Windows, OS X,
Linux). Para pengguna dapat mengirim
pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio,
dan tipe berkas lainnya. Telegram juga
menyediakan pengiriman pesan opsional.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti
menggunakan metode prototype Kkarena
metode ini adalah metode yang digunakan
oleh para development software( Asmara,
Putra dan Kharisma, Ryan 2020). Tujuan
dari penggunaan metode ini adalah untuk
pembuatan dari suatu pengembangan model

yang final.
Terdapat beberapa tahapan
pembuatan metode profotype adalah

sebagai berikut ini :
a. Pengumpulan Kebutuhan
Pada proses tahapan ini penulis
melakukan pengumpulan data untuk
pembuatan alat monitoring standar air
pada ikan koi secara loT berbasis
mikrokontroller Arduino Nano dengan
menggunakan Turbidity Sensor
SENO0189, Sensor Water Temperature
DS18B20, PH meter SKU SENO0161
untuk melengkapi kinerja alat karena
hal ini dapat meminimalisir terjadinya
kasus kesalahan pemeliharaan ikan
koi.
b. Membangun Prototype
Didalam tahapan ini penulis
membuat sebuah prototype yang
dibuat sebagai perancangan
sementara untuk fokus kepada
pembuatan alat standar air pada
ikan koi secara loT berbasis
mikrokontroller Arduino Nano.
c. Evaluasi Prototype
Pada tahapan evaluasi, peneliti
membahas desain prototype ini pada
desain perangkat lunak dan perangkat
keras yang akan digunakan oleh

pengguna sesuai dengan Yyang
diharapkan dan kebutuhannya
sehingga tahap selanjutkan akan

dilaksanakan.

d. Pengkodingan System

Pada tahapan ini  peneliti
melakukan  pengkodingan  untuk
membuat suatu fungsi pada alat

sesuai keinginan peneliti dan pada
penelitan ini akan menggunakan

software Arduino IDE untuk
menjalankan pemrograman.
e. Pengujian System
Pada tahapan ini setelah

pengkodingan selesai maka peneliti
melakukan pengujian pada suatu
software dan perangkat keras yang
telah dibuat apakah berjalan sesuai
dengan keinginan sebelum dapat
digunakan untuk  meminimalisir
terjadinya kesalahan.

f. Evaluasi System

Dalam tahapan evaluasi sistem ini

peneliti melakukan evaluasi sistem
pada alat yang telah dibuat yang telah
selesai dan jika masih terjadi
kesalahan maka akan kembali pada
tahap sebelumnya. Namun jika
berhasil maka tahapan selanjutnya
dapat dilakukan.

g. Penggunaan System

Setelah melalui semua tahapan

makan tahap akhir adalah sistem
yang telah diuji dapat mulai digunakan

3.1. Perancangan Perangkat Keras

(Hardware)
Rancangan pada hardware
menggunakan sensor suhu DS18B20,

sensor pH meter, turbidity sensor, board
NodeMCU ESP8266, dan board Arduino
Nano dapat dilihat desain rangkaian
dibawah ini.
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Gambar 6 Rangkaian Hardware Penguijian ini dilakukan di Aquarium
Rumah di daerah Semolowaru dengan
alamat di JIn. Semolowaru Utara 1 No.47,
Kel. Semolo, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya,
Jawa Timur. Penguijian tersebut
dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada
tanggal 12 - 13 Januari 2022.

Tabel 1. Hasil Pengujian Alat Monitoring

Pada Sensor Temperatur

Gambar 7 Hasil Jadi Hardware . Temperature
Beberapa komponen penting yang Media (*C) Keterangan
menunjang kinerja alat seperti: Air Dingin 14 Temperature
1. Mikrokontroler Arduino Nano Dari kulkas Tidak Cocok
2. NodeMCU ESP8266 Air Dingin yang Temperature
3. Power Supply sudah terkena 25,75 CF())cok
4. Sensor DS18B20 suhu tangan
5. Sensor pH Meter SEN0161-V1 Air yang sudah 316 Temperature
6. Turbidity Sensor lama di luar ! Tidak Cocok
7. Batasan Parameter Pengukuran Air yang sudah
a. Temperature Air : 25°C—31°C lama di luar yang 30.94 Temperature
. terpengaruh ’ Cocok
b. PhAir:7-8 lingkungan

c. Kekeruhan Air : 40 — 100 NTU
8. Pengkodisian Air
a. Bila tingkat kekeruhan dan
tingkat kadar Ph air
kurang/melebihi parameter :
air pada  kolam/akuarium

Pengujian sensor DS18B20 bertujuan
untuk  mengukur kemampuan sensor
menerima rangsangan perubahan parameter
pada alat pengukuran yang diukur yaitu
Temperature pada air. Pada pengujian ini
- - dilakukan perbandingan antara suhu yang

wgﬂ ) terukur menggunakan alat ukur suhu dan
b. Bila 1|ngka1. !(ekeruhan ar kelembaban sederhana dengan data suhu
kurar)glr.neleblhl parametgr yang ditampilkan pada bot Telegram dan
19139' tlngksfn .kadar Ph air serial monitor arduino. Nilai pada sensor
masih sesuai diantara batasan .\ gihasilkan dengan mencelupkan

paremeter  : alr _pada  gong6r DS18B20 di berbagai media.

kolam/akuarium harus diganti. Tabel 2. Hasil Pengujian Alat Monitoring
c. Bila tingkat kekeruhan air Pada sensor Ph

masih sesuai diantara batasan Kadar

paremeter tetapi tingkat kadar Media Ph Keterangan

Ph air kurang/melebihi batas Air Jeruk Ph Tidak

parameter. : nipis 3,75 Cocok

air pada kolam/akuarium tidak Air Ph masih

p_g_?rlu d,' antl Mineral 7,58 Cocok
d. Bila tingkat kekeruhan dan Air Ph masih

tingkat kadar Ph air sesuai Ledeng 7,9 Cocok

diantara batasan paremeter : . - -

Air Ph Tidak
air_pada kolam/akuarium tidak Isotclmik 8,21 Cor!ok
perlu diganti.

Pengujian sensor ph meter bertujuan untuk

3.2. Pengujian Alat Visualisasi ,
mengukur kemampuan sensor menerima

Pengukuran




rangsangan perubahan parameter pada alat
pengukuran yang diukur yaitu ph pada air.
Pada pengujian ini dilakukan perbandingan
antara ph pada air yang terukur menggunakan
alat ukur ph pada air sederhana dengan data
ph pada air yang ditampilkan pada Bot
Telegram dan serial monitor arduino. Nilai pada
sensor ph dihasilkan dengan mencelupkan
sensor pH meter di berbagai media.

Tabel 3. Hasil Pengujian Alat Monitoring Pada

sensor Kekeruhan

. Kekeruhan Air
Media ("NTU) Keterangan
Air . )
. 46 Air masih Cocok
mineral
Air 65,7 Air masih Cocok
Ledeng
Air kopi 150,6 Air Tidak Cocok
Air 130,94 Air Tidak Cocok
tanah

Pengujian sensor turbidity bertujuan untuk
mengukur kemampuan sensor menerima rangsangan
perubahan parameter pada alat pengukuran yang
diukur yaitu kekeruhan pada air. Pada pengujian ini
dilakukan perbandingan antara kekeruhan yang
terukur menggunakan alat ukur turbidity dengan data
kekeruhan pada air yang ditampilkan pada Bot
Telegram dan serial monitor Arduino. Nilai pada
sensor kekeruhan dihasilkkan dengan mencelupkan
sensor turbidity di berbagai Media

Tabel 4. Hasil Pengujian Alat Pada monitoring 2 ikan

Sensor Turbidity
Ui DS18B20 Sﬂ?g;‘:rpﬁ_"" Sensor 81:::‘3
Temperature Kekeruhan

1 25,07 7.03 4668 | Bagus
> 27.2 7.22 458 | Bagus
3 29,5 7.13 57,47 | Bagus
4 29,12 7.23 571 | Bagus
5 30,42 6.62 65,08 | Bagus
6 28,5 6,84 75,27 | Bagus
7 57 7.5 8532 | Bagus
8 26,05 6,86 10621 | Harus

diganti
9 26,13 7,22 10g | Harus

diganti
10| 2513 7.3 11245 | Harus

diganti

Tabel 5. Hasil Pengujian Alat Pada monitoring 5

ikan
Sensor Sensor Turbidity Status
uji | DS18B20 | pH meter Sensor Air
Temperature pH Kekeruhan
1 25,83 7,03 47.8 Bagus
2 27,42 7,22 62,31 Bagus
3 29,2 7,13 76,14 Bagus
4 29,15 7,23 85,32 Bagus
5 30,47 742 96,21 Bagus
6 28,76 7,74 108 I-.larus.
diganti
7| 2862 7,83 112,45 | arus
diganti
8 | 2785 7,89 1165 | Haus
diganti
H
9| 27,33 8,11 117,14 | 2MS
diganti
10 25,13 8,21 122,57 Hams.
diganti
Tabel 6 Hasil Pengujian Alat Pada monitoring 8
ikan
Sensor Turbidity
Ui | DS18B20 Sﬂ‘:’;‘:;r F:_'l" Sensor Si‘::‘s
Temperature P Kekeruhan
1 27.8 7,03 49,8 Bagus
2 28,91 7,42 78,31 Bagus
3 29,58 7,23 82,14 Bagus
4 30,13 7,26 91,32 Bagus
5 31,76 7,32 10g,27 | Harus
diganti
6 30,72 7,44 j08 | Harus
diganti
7 28.62 7,83 11245 | Harus
diganti
8 27,85 8 116,5 ﬂams.
diganti
9 27,33 8,37 117,14 Hams.
diganti
10 27,13 8,56 122,57 Hams.
diganti

Dari pengujian tersebut dilakukan selama 10
kali percobaan. Tabel 4, 5, 6 menunjukkan hasil
pengujian sensor suhu DS18B20, sensor pH meter,
dan sensor Kekeruhan Turbidity. Pada 3 pengujian
yang memiliki kondisi jumlah ikan yang berbeda dan
waktu pengujian yang berbeda walaupun memiliki




rentang waktu yang sama yaitu tiap 2 jam, masing-
masing sensor dapat membaca/mengambil data dan
memiliki nilai yang berbeda-beda.

Artinya nilai kadar air pada kolam/aguarium
dapat dipengaruhi oleh jumlah ikan yang terdapat pada
kolam.

Tabel 7. Hasil Pengujian Jangkauan wifi
Jarak

(m)

Sensor Keterangan

Sensor DS18B20 | Data Terkirim
1 Sensor pH Meter | Data Terkirim
Turbidity Sensor | Data Terkirim
Sensor DS18B20 | Data Terkirim
5 Sensor pH Meter | Data Terkirim
Turbidity Sensor | Data Terkirim

Sensor DS18B20 Data Tldak
Terkirim
Data Tidak
10 | Sensor pH Meter Terkirim
- Data Tidak
Turbidity Sensor Terkifim

Dari Pengujian tersebut, Jarak dari wifi
NodeMCU ESP8266 mendapatkan hasil untuk jarak
1-12 meter dan data bisa terkirim. Sedangkan untuk
jarak lebih dari 10 meter data tidak bisa terkirim dan
jangkauan dari alat ke jaringan internet terputus dan
hilang.

Tabel 8. Hasil Pengujian delay pengiriman kata
Jarak Waktu
Sensor
(m) Delay
Sensor DS18B20 | 3 detik
1 Sensor pH Meter | 3 detik
Turbidity Sensor | 3 detik
Sensor DS18B20 | 5 detik
5 Sensor pH Meter | 5 detik
Turbidity Sensor 5 detik
Sensor DS18B20 -

10 Sensor pH Meter -
Turbidity Sensor -
4. SIMPULAN

Pada akhir bab ini akan membahas
mengenai sebuah konsklusi yang bisa
diambil dari hasil penelitian yang sudah
dilakukan, dan saran-saran yang mungkin
agar penelitian ini mempunyai kontribusi
yang berguna.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang
telah dijelaskan dan dibahas, maka dapat
disimpulkan bahwa alat monitoring yang
telah dibuat dapat digunakan sebagai sarana
untuk mendapatkan informasi berdasarkan
temperature, pH, dan kejernihan air yang
ada di kolam. Juga terdapat bot telegram
yang dapat mempermudah dalam memantau
kondisi kolam dan mempermudah pekerjaan
bagi penggiat/pemelihara ikan koi.

4.2. Saran
Adapun saran yang bisa didapat dan
diberikan sebagai bahan untuk

pertimbangan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Alat Pengukuran disarankan untuk
menambahkan beberapa sensor
seperti Kelembapan, salinitas, dan
lain-lain agar lebih lengkap.

2. Diharapkan agar dapat
dikembangkan lagi untuk penelitian
kedepannya, dengan menambahkan
mekanisme penyimpanan data
secara offline yang dapat mengirim
data terakhir ketika sistem terhubung
ke internet.
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