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LAMPIRAN 
Lampiran 1 Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 2 Kertas Bimbingan 
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Lampiran 3 Single Line Diagram Sebelum Konservasi 
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Lampiran 4 Single Line Diagram Sesudah Konservasi 
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Lampiran 5 Wiring Diagram Gedung MAKO 
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Lampiran 6 Wiring Diagram Gedung Kesehatan 



55 

Lampiran 7 Beban Sebelum Konservasi 

Lampiran 8 Beban Sesudah Konservasi 

MDP 

Satlinlami

l

Group Fasa

Total 

Beban

(Watt)
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Arus

(A)

Lampu TL 

36 Watt

Lampu CF 

28 Watt
AC 1 pk AC 5 PK AC 2 PK

Kompute

r
Printer

Speaker 

Pasif
Ampli Proyektor

Dental 

Unit

Sterilisat

or

R 16 2 9 1 1 4 2 2 14623 84

S 16 2 9 1 1 2 2 1 1 13641 77

T 16 1 10 1 1 2 3 1 1 14411 81

R 12 17 3 12 2 1 4 10318 59

S 12 17 4 18 2 1 2 13020 74

T 12 18 3 12 3 1 2 9776 55

R 24941 142

Total Beban (Watt) dan Arus (A) MDP S 26661 151

T 24187 136
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R 16 2 9 1 1 4 2 2 14557 84

S 16 2 9 1 1 2 2 2 1 13575 78

T 16 1 10 1 1 2 3 1 1 14375 82

R 12 17 3 12 1 4 10182 47

S 12 17 4 18 1 2 12884 65

T 12 18 4 12 1 2 9632 46

Total Beban (Watt) dan Arus (A) MDP R 24739 131

S 26459 143

T 24007 128

TL 36 

Watt

Speaker 

Pasif
PrinterKomputer ProyektorAmpliAC 2 PKAC 5 PKAC 1 PK

Jenis Lampu

SDP 

MAKO

SDP 

Kesehata

n

LED 20 

Watt

Sterilisat

or

Dental 

Unit

Jenis Elektronik



56 

Lampiran 9 Perhitungan LUX Sebleum Konservasi 

P L T TL 36W CFL 28W TL 36W CFL 28W

Lobby 12 12 3,5 144 11 1700 18700 68 350

Ruang Rapat 12 5 3,5 60 14 2850 39900 346 300

TU. Sops 9 5 3,5 45 6 1700 10200 118 350

Juru Bayar 6 4 3,5 24 3 1700 5100 111 350

TU. Set 6 5 3,5 30 4 1700 6800 118 350

Pasmin 6 5 3,5 30 4 1700 6800 118 350

TU. Keuangan 9 4 3,5 36 4 1700 6800 98 350

TU. Personalia 7 6 3,5 42 4 1700 6800 84 350

Toilet 2 3 3 6 1 900 900 78 250

Ruang Komandan 9 5 3,5 45 8 1700 13600 157 350

Toilet 2 3 3 6 1 900 900 78 250

Ruang Wadan 6 5 3,5 30 5 1700 8500 147 350

Toilet 2 3 3 6 1 900 900 78 250

Toilet 2 3 3 6 1 900 900 78 250

Lobby 6 12 3,5 72 24 2850 68400 494 350

Poli Umum 5 5 3,5 25 8 2850 22800 474 250

Rawat Inap 6 9 3,5 54 12 2850 34200 329 250

Ruang Dokter 6 5 3,5 30 3 2850 8550 148 350

Poli Gigi 6 5 3,5 30 8 2850 22800 395 250

Apotik 3 4 3,5 12 2 1700 3400 147 350

Toilet 2 2 3 4 1 900 900 117 200

Toilet 2 2 3 4 1 900 900 117 200

Toilet 2 2 3 4 1 900 900 117 200

2 Kesehatan

No.

1 MAKO

Standar 

(Lux)

Terhitung 

(Lux)

Terpasang 

(Lumen)
Gedung Ruangan

Dimensi
Luas

Jumlah Titik Lumen
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Lampiran 10 Perhitungan LUX Sesudah Konservasi 

P L T TL 36W LED 28W TL 36W LED 20W

Lobby 12 12 3,5 144 25 3700 92500 334 350

Ruang Rapat 12 5 3,5 60 11 3700 40700 353 300

TU. Sops 9 5 3,5 45 6 3250 19500 225 350

Juru Bayar 6 4 3,5 24 3 3250 9750 211 350

TU. Set 6 5 3,5 30 4 3700 14800 257 350

Pasmin 6 5 3,5 30 4 3250 13000 225 350

TU. Keuangan 9 4 3,5 36 6 3250 19500 282 350

TU. Personalia 7 6 3,5 42 6 3250 19500 241 350

Toilet 2 3 3 6 1 2250 2250 195 250

Ruang Komandan 9 5 3,5 45 8 3250 26000 300 350

Toilet 2 3 3 6 1 2250 2250 195 250

Ruang Wadan 6 5 3,5 30 5 3250 16250 282 350

Toilet 2 3 3 6 1 3250 3250 282 250

Toilet 2 3 3 6 1 3250 3250 282 250

Lobby 6 12 3,5 72 14 3400 47600 344 350

Poli Umum 5 5 3,5 25 4 3250 13000 270 250

Rawat Inap 6 9 3,5 54 8 3400 27200 262 250

Ruang Dokter 6 5 3,5 30 6 3400 20400 354 350

Poli Gigi 6 5 3,5 30 6 3400 20400 354 250

Apotik 3 4 3,5 12 3 2250 6750 293 350

Toilet 2 2 3,5 4 1 1550 1550 202 200

Toilet 2 2 3 4 1 1550 1550 202 200

Toilet 2 2 3 4 1 1550 1550 202 200

1 MAKO

2 Kesehatan

Jumlah Titik Lumen Terpasang 

(Lumen)
Terhitung 

(Lux)

Standar 

(Lux)
No. Gedung Ruangan

Dimensi
Luas
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Lampiran 11 Perhitungan Btu/h Sebleum Konservasi 

Lobby 12 12 3,5 144 5 18385 5 225000 72000

Ruang Rapat 5 12 3,5 60 3 4473 2 54000 30000

TU. Sops 5 9 3,5 45 2 1470 1 18000 22500

Juru Bayar 4 6 3,5 24 1 735 1 9000 12000

TU. Set 5 6 3,5 30 2 1470 1 36000 15000

Pasmin 5 6 3,5 30 2 1470 1 18000 15000

TU. Keuangan 4 9 3,5 36 4 2940 1 36000 18000

TU. Personalia 6 7 3,5 42 3 4473 2 54000 21000

Ruang Komandan 5 9 3,5 45 2 1470 1 18000 22500

Ruang Wadan 5 6 3,5 30 2 1470 1 18000 15000

lobby 12 6 3,5 72 2 1470 1 18000 36000

Poli Umum 5 5 3,5 25 1 735 1 9000 12500

Rawat Inap 9 6 3,5 54 2 1470 1 18000 27000

Ruang Dokter 5 5 3,5 25 1 735 1 9000 12500

Poli Gigi 5 5 3,5 25 1 735 1 9000 12500

Apotek 3 4 3,5 12 1 735 1 9000 6000

1

MAKO

Kesehatan

1

Gedung Lantai Ruangan
Daya 

(Watt)

Kapasita

s AC 

Terpasa

ng (PK)T (m)

BTU/Ja

m di 

Butuhka

n

BTU/Jam 

Terpasa

ng

Dimensi

Luas 

(m2 )

Jumlah 

AC 

Terpasa

ngP (m) L (m)
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Lampiran 12 Perhitungan Btu/h Sesudah Konservasi 

Lobby 12 12 3,5 144 3 11031 5 135000 72000

Ruang Rapat 5 12 3,5 60 3 4476 1 27000 30000

TU. Sops 5 9 3,5 45 2 1320 1 18000 22500

Juru Bayar 4 6 3,5 24 1 660 1 9000 12000

TU. Set 5 6 3,5 30 2 1170 1.5 18000 15000

Pasmin 5 6 3,5 30 2 1320 1 18000 15000

TU. Keuangan 4 9 3,5 36 2 1320 1 27000 18000

TU. Personalia 6 7 3,5 42 2 2984 2 24000 21000

Ruang Komandan 5 9 3,5 45 2 1320 1 18000 22500

Ruang Wadan 5 6 3,5 30 2 1320 1 18000 15000

lobby 12 6 3,5 72 2 1320 1 18000 36000

Poli Umum 5 5 3,5 25 1 660 1 9000 12500

Rawat Inap 9 6 3,5 54 2 1320 1.5 18000 27000

Ruang Dokter 5 5 3,5 25 1 660 1 9000 12500

Poli Gigi 5 5 3,5 25 1 1492 2 18000 12500

Apotek 3 4 3,5 12 1 660 1.5 5000 6000

MAKO 1

Kesehatan 1

Kapasitas 

AC 

Terpasan

g (PK)

Gedung Lantai

Dimensi

Luas (m2 )

Jumlah 

AC 

Terpasan

gP (m) L (m)

BTU/Jam 

Terpasan

g

BTU/Jam 

di 

Butuhkan

Ruangan
Daya 

(Watt)
T (m)
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Lampiran 13 Dokumentasi 


