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LAMPIRAN 
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(halaman sengaja dikosongkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

309 

 

Lampiran 1 Detail Penulangan Balok 

 

 

 

32,75

25

600

4D19

2D12-150

2D19

300

40

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A

600

10D13

2D12-75

5D13

300

600

5D16

2D12-150

3D16

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.1

600

4D19

2D12-110

2D19

300

40 29

74

10D13

2D12-75

5D13

300

32,75

25

65

600

3D22

2D12-150

2D22

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.2

600



 

 

310 

 

 

 

 

27,2

25

52

29

74

600

5D16

1D12-150

3D16

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.3

600

16D10

1D12-60

8D10

300

600

10D10

1D12-150

7D10

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.4

600

12D10

1D12-60

6D10

300

27,2

27,2

25

36,5

52

83

25

25

600

7D10

1D12-150

7D10

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.5

600

8D10

1D12-60

7D10

300

52

83

25

25

52

25

52

25

83



 

 

311 

 

 

 

 

600

7D10

1D12-150

7D10

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG A Lt.6

600

7D10

1D12-60

7D10

300

52

83

25

25

52

25

52

25

83

600

6D19

2D12-105

3D19

300

600

10D13

2D12-150

5D13

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B

69,5

25

69,5

32,9

25

600

7D13

1D12-150

4D13

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.1

32,9

25

600

10D13

1D12-65

5D13

300

48

25



 

 

312 

 

 

 

 

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.2

600

6D19

2D12-105

3D19

300

69,5

25

600

10D13

2D12-150

5D13

300

32,9

25

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.3

600

6D19

2D12-105

3D19

300

32,9

25

69,5

25

69,5

600

10D13

2D12-150

5D13

300

600

8D13

1D12-150

5D13

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.4

600

5D19

2D12-110

3D19

300

25,25

69,5

48

32,75

25



 

 

313 

 

 

 

 

600

9D10

1D12-75

7D10

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.5

52

83

25

600

4D19

1D12-75

2D19

300

40 36,5

25

600

7D10

1D12-150

7D10

300

TUMPUAN LAPANGAN

GEDUNG B Lt.6

600

7D10

1D12-75

7D10

300

52

83

25

25

52

25

52

25

83

GEDUNG C

7D22

4D22

2D12-100

TUMPUAN

350

700

4D22

2D22

2D12-150

350

700

52,67

25

52,67

52,67

LAPANGAN



 

 

314 

 

 

 

 

25,83

33,6

GEDUNG C Lt.1

56,67

25

94,5

7D19

4D19

2D12-100

TUMPUAN

350

700

7D13

6D13

2D12-150

350

700

LAPANGAN

9D19

5D19

2D12-100

TUMPUAN

350

700

LAPANGAN

GEDUNG C Lt.2

37,75

25

56,67

4D22

2D22

2D12-150

350

700

52,67

GEDUNG C Lt.3

4D22

2D22

2D12-150

350

700

52,677D22

4D22

2D12-100

350

700

52,67

25

52,67

TUMPUAN LAPANGAN

90



 

 

315 

 

 

 

 

GEDUNG C Lt.4

TUMPUAN LAPANGAN

7D16

4D16

2D12-150

350

700

5D25

3D25

2D12-105

350

700

60,67

99
25

30,16

85,4

GEDUNG C Lt.5

TUMPUAN LAPANGAN

5D16

3D16

2D12-150

350

700

8D19

4D19

2D12-110

350

700

99

94,5

25

56,67

41,5

GEDUNG C Lt.6

94,54D22

2D22

2D12-130

350

700

52,67

TUMPUAN LAPANGAN

3D19

3D19

2D12-150

350

700
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(halaman sengaja dikosongkan) 
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Lampiran 2 Detail Penulangan Kolom 

 

 

28D25

3D16-110

750

750

GEDUNG A

77,2

GEDUNG A lt.1-5

16D25

3D16-110

750

750

179,3



 

 

318 

 

 

 

 

28D25

3D16-110

750

750

GEDUNG A lt.6

77,2

GEDUNG B, B lt.1-6

950

24D25

950 138 4D16-115



 

 

319 

 

 

 

 

 

 

4D19-130

GEDUNG C

1150

1150

24D32

169,2

24D32

169,2

5D16-150

GEDUNG C lt.1-6

1150

1150
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(halaman sengaja dikosongkan) 
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Lampiran 3 Detail Penulangan HBK 

 

 

 

16D25

2D19-145

750

750

GEDUNG A lt.1

28D25

3D19-140

750

750

GEDUNG A

77,2

179,3

16D25

3D19-150

750

750

GEDUNG A lt.2&3

179,3

16D25

2D19-150

750

750

GEDUNG A lt.4

179,3

16D25

1D19-130

750

750

GEDUNG A lt.5

179,3

GEDUNG A lt.6

28D25

1D19-135

750

750

77,2



 

 

322 

 

 

 

 

 

 

 

950

24D25

950 138 2D19-125

GEDUNG B lt.1

950

24D25

950 138 2D16-145

GEDUNG B, B lt.2

GEDUNG B lt.3

950

24D25

950 138 2D19-120

GEDUNG B lt.4

950

24D25

950 138 2D19-145

GEDUNG B lt.6

950

24D25

950 138 1D19-150

GEDUNG B lt.5

950

24D25

950 138 1D19-130



 

 

323 

 

 

 

 

 

 

1150

1150

24D32

169,2

2D19-150

GEDUNG C lt.1

3D19-135

GEDUNG C

1150

1150

24D32

169,2

3D19-145

GEDUNG C lt.2

1150

1150

24D32

169,2

3D19-130

GEDUNG C lt.3

1150

1150

24D32

169,2

1150

1150

24D32

169,2

3D19-140

GEDUNG C lt.4

3D19-150

GEDUNG C lt.5

1150

1150

24D32

169,2



 

 

324 

 

 

1D19-135

GEDUNG C lt.6

1150

1150

24D32

169,2
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